urofing Danmark A/S
Smadeskovvej 38
DK-8464 Galten
Telefon 70 22 42 66
Telafax 70 22 42 55

& DANAK

Reg.nr. 168

% eurofins

Hadbjerg Vandvark Registernr. : 702642
Kundenr. : 5504545
Glentevej 24 Ordrenr. : 831152
8370 Hadsten Provenr. : 70264201
att.: Ivan Damborg Jensen Modt. dato.: 2004.11.29
ANALYSERAPPORT ™ e
Rekvirent.......: Hadbjerg Vandverk
Glentevej 24, 8370 Hadsten
provested.......: Hadbjerg Vandverk Vandvarket - V20001200/4709001200
Provetype. ... Drikkevand, 1 preve - Udvidet kontrol
Provemzrke......: Fra vandverk.
Proveudtagning..: 2004.11.29 kl. 10:00
Provetager......: Burofins Danmark A/S (JJ )
Kundeoplysninger:
Analyseperiode..: 2004.11.30 kl. 08:39 - 2004.12.30
**Graenseverdier RSD
Enheder Vejl. Maks. Metoder (%)
Coliforme bakterier 37 °C <1 ane./100m i.m. ps2255,2001,2.u
E. coli <1l ant./100m i.m. Ds2255,2001,2.u
Kimtal ved 22 °C, GEA 1 antal/m 50 DS/EN/ISO 6222
Kimtal ved 37 °C, GEA 1 antal/m 5 DS/EN 150 6222
pH 8.0 pu 7.0-8.5 MK4256-DS287
Ledningsevne 44 ng/m >30 MK4258-DSEN2788 3
Hardhed, total 11.1 u grader 5-30 MK1361-ICP 15
Calcium (Ca) 73 wg/1 MK1361-ICP 15
Magnesium (Mg) 4.1 mgnn 50 MK1361-ICP 15
Kalium (K) 1.9 wngn2 10 MK1361-ICP 15
Natrium (Na) 17 mg/n 175 wMK13el-ICP 15
Jern (Fe) 0.020 ngn1 0.1 mMKizel-ICP 15
Mangan (Mn) 0.008 g1 0.02 MKl1361-ICP 15
Ammonium 0.029 mgn1 0.05 MK4230-DS224 10
Nitrit <0.010 g1 0.01 MK4206DSEN13395 10
Nitrat <0.50 ngna 50 MK8021DSEN10304 10
Total-P 0.009 wg/1 0.15 MK4210-DSEN1189 10
Chlorid 26 mg/1 250 MK8021DSEN10304 10
Fluorid 0.18 ng/1 1.5 MK8021DSEN10304 10
Sulfat 41 wg/2 250 MK8021DSEN10304 10
Aggressiv kuldioxid 7.2 ng/1 2 MK4215-DS236 10
Hydrogencarbonat 173 g1 >100 MK4215-DSEN9963 5
Turbiditet 0.15 rru 0.3 MK4259DSEN27027 10
Farvetal, Pt 4.3 ngn1 5  MK4240-DS289 10
Inddampningsrest 280 ug/1 1500 MK3003-DS204 3
Iltindhold 9.8 ng/1 > 5 DS/EN 25814-1 5
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof 0.28 ng/1 4 MK4261DS/EN1484 10
Se kommentarer pad side 2

Tegnforklaring: RSD :

<: mindre end. i.p.: ikke pavist.
>: sterre end. i.m.: ikke mdlelig.

#:

ingen af parametrene er pavist.

Relativ Analyseusikkerhed.
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Reg.nr. 168 Telefon 70 22 42 66
Telafax 70 22 42 55
Hadbjerg Vandvark Registernr. : 702642
Kundenr. : 5504545
Glentevej 24 Ordrenr. : 831152
8370 Hadsten Provenr. : 70264201
att.: Ivan Damborg Jensen Modt. dato.: 2004.11.29
ANALYSERAPPORT ™ T
Rekvirent.......: Hadbjerg Vandvark
Glentevej 24, 8370 Hadsten
Provested.......: Hadbjerg Vandverk Vandvaerket - V20001200/4709001200
Provetype.......: Drikkevand, 1 preve - Udvidet kontrol
Prevemzrke......: Fra vandveark.
Preveudtagning..: 2004.11.29 k1. 10:00
Provetager......: Eurofins Danmark A/S (JJ )
Kundeoplysningex:
Analyseperiode..: 2004.11.30 kl. 08:39 - 2004.12.30
**Graensevaerdier RSD
Enheder Vejl. Maks. Metoder (%)
Oplysninger fra prevetageren:
Preovens farve farveles *VISUEL
Prevens klarhed klar *VISUEL
Provens lugt ingen *ORGANOLEP
Pregvens smag normal *ORGANOLEP
Vandtemperatur 9.4 gr. ¢ DS2250
*Analysekommentarer:
Indholdet af aggr. CO2 overholder ikke kvalitetskravet til drikkevand.
Kopi af rapporten er sendt til:
- Arhus Amt, Natur og Milje, Lyseng Alle 1, 8270 Hejbjerg
- Embedslazgeinstitutionen, Arhus Amt, @stergade 1, 8000 Arhus C.
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten
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